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kémény vége

min. 90 perc

tűzállóságú
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.

2

2.7

PE 80/G SDR11 32x3 MSZ EN

1555-2 a KÖGÁZ EKO-SZ-221 sz.

szabályzat szerint L

e

 = 55 m

0
.
4

Ø32 PE/

1"

tervezési

határ 1"

AA

0
.
8

meglévő

EKB-10/G53 típ. (p

be

= 4 bar, p

ki

= 26,5 mbar,

Q

max

= 10 m

3

/h) nyomásszabályozó

és G-4 típ. (Q

max

= 6 m

3

/h) gázmérő

Szabolcs típusú állomásban

1"

rákötés a meglévő

  gázvezetékre

  Ø22x1 Cu

BOSCH Condens 7000W ZBR42-3A típ.

zárt égésterű kondenzációs gázkazán

(hőterhelés: 40 kW,

gázfogyasztás: 4,17 m

3

/h;

el.védettség: IPX4D;

gázbekötés: 3/4";

égéstermék-elvezetés típusa: C63-C53)

M=1:500

Helyszínrajz

Függőleges csőterv
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