
Erkély

Nappali - Konyha - Étkező

Szoba

Fürdő

Lépcsőház

Szoba

Fürdő

Nappali - Konyha - Étkező

tervezési

határ

 áthelyezett G-4 típ.

(Q

max

= 6 m

3

/h) gázmérő M-1

típusú fali szekrényben

(Kossuth L. u. 11.)

G-4 típ. (Q

max

= 6 m

3

/h)

gázmérő M-1 típusú fali

szekrényben

(Csokonai u. 14.)

Földszint alaprajz

Ø22x1 Cu

Ø32 PE/

Ø22x1 Cu

meglévő

felállás

átforgatása

támfalra

Szoba

Szoba

Fürdő Fürdő

Közlekedő

Terasz

Emelet alaprajz

Ø22x1 Cu

REMEHA Calenta Ace 35DS típ. zárt égésterű

kondenzációs gázkazán (hőterhelés: 34,5 kW,

el.védettség: IPX5D; gázbekötés: 1/2";

égéstermék-elvezetés típusa: C33)
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Ø60/100 mm-es a készülékkel együtt

tanúsított TRICOX levegő-füstgáz cső tetőn

kivezetve L
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= 1,4 m, L
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= 9 m
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csatl. Kossuth u.11B épület
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