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Tároló

Kamra

Tároló

Kazánház

meglévő

VIESSMANN Vitogas 100  típ. kéményes

gázkazán (hőterhelés: 24,7 kW, el.védettség:

IPX5D; gázbekötés: 3/4";

égéstermék-elvezetés típusa: B11)

nyílászáró

befalazva

rákötés a meglévő

  gázvezetékre

  Ø22x1 Cu

Horváth János Tihany, Csokonai V. Mihály u. 14. (241/A hrsz.)

Pince alaprajz

Ø22x1 Cu

Bercsik Zoltán Tihany, Kossuth Lajos u. 11/B. (241/B hrsz.)

leszerelendő Vesta 4A típ.

gáztűzhely

(hőterhelés: 10,2 kW,

gázbekötés: 1/2";

égéstermék-elvezetés típusa:A1)

csatlakozik

 a G-1-es számú tervhez

csatlakozik

 a G-3-es számú tervhez

Földszint alaprajz

Ø18x1 Cu

Ø18x1 Cu

Ø22x1 Cu

-2,30
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